
令和６年度　河川水質検査結果（人の健康に関する環境基準）

R6.7.23 R7.1.20 R6.7.23 R7.1.20 R6.7.23 R7.1.20 R6.7.23 R7.1.20 R6.7.23 R7.1.20 R6.7.23 R7.1.20 R6.7.23 R7.1.20 R6.7.23 R7.1.20

35.0 10.5 30.8 6.5 22.0 0.0 25.0 4.0 34.8 10.0 33.0 10.0 35.0 8.0 30.0 7.0

28.0 8.0 24.3 6.1 17.5 5.5 24.0 6.0 24.7 6.2 29.0 7.5 27.0 10.0 24.0 3.0

環境基準

1 カドミウム 0.003㎎/L以下 <0.0003 <0.0003 <0.0003 <0.0003 <0.0003 <0.0003 <0.0003 <0.0003 <0.0003 <0.0003 <0.0003 <0.0003 <0.0003 <0.0003 <0.0003 <0.0003

2 全シアン 検出されないこと <0.1 <0.1 <0.1 <0.1 <0.1 <0.1 <0.1 <0.1 <0.1 <0.1 <0.1 <0.1 <0.1 <0.1 <0.1 <0.1

3 鉛 0.01㎎/L以下 <0.005 <0.005 <0.005 <0.005 <0.005 <0.005 <0.005 <0.005 <0.005 <0.005 <0.005 <0.005 <0.005 <0.005 <0.005 <0.005

4 六価クロム 0.05㎎/L以下 <0.005 <0.005 <0.005 <0.005 <0.005 <0.005 <0.005 <0.005 <0.005 <0.005 <0.005 <0.005 <0.005 <0.005 <0.005 <0.005

5 砒素 0.01㎎/L以下 <0.005 <0.005 <0.005 <0.005 <0.005 <0.005 <0.005 <0.005 <0.005 <0.005 <0.005 <0.005 <0.005 <0.005 <0.005 <0.005

6 総水銀 0.0005㎎/L以下 <0.0005 <0.0005 <0.0005 <0.0005 <0.0005 <0.0005 <0.0005 <0.0005 <0.0005 <0.0005 <0.0005 <0.0005 <0.0005 <0.0005 <0.0005 <0.0005

7 アルキル水銀 検出されないこと <0.0005 <0.0005 <0.0005 <0.0005 <0.0005 <0.0005 <0.0005 <0.0005 <0.0005 <0.0005 <0.0005 <0.0005 <0.0005 <0.0005 <0.0005 <0.0005

8 ポリ塩化ビフェニル(PCB) 検出されないこと <0.0005 <0.0005 <0.0005 <0.0005 <0.0005 <0.0005 <0.0005 <0.0005 <0.0005 <0.0005 <0.0005 <0.0005 <0.0005 <0.0005 <0.0005 <0.0005

9 ジクロロメタン 0.02㎎/L以下 <0.002 <0.002 <0.002 <0.002 <0.002 <0.002 <0.002 <0.002 <0.002 <0.002 <0.002 <0.002 <0.002 <0.002 <0.002 <0.002

10 四塩化炭素 0.002㎎/L以下 <0.0002 <0.0002 <0.0002 <0.0002 <0.0002 <0.0002 <0.0002 <0.0002 <0.0002 <0.0002 <0.0002 <0.0002 <0.0002 <0.0002 <0.0002 <0.0002

11 1,2-ジクロロエタン 0.004㎎/L以下 <0.0004 <0.0004 <0.0004 <0.0004 <0.0004 <0.0004 <0.0004 <0.0004 <0.0004 <0.0004 <0.0004 <0.0004 <0.0004 <0.0004 <0.0004 <0.0004

12 1,1-ジクロロエチレン 0.1㎎/L以下 <0.002 <0.002 <0.002 <0.002 <0.002 <0.002 <0.002 <0.002 <0.002 <0.002 <0.002 <0.002 <0.002 <0.002 <0.002 <0.002

13 シス-1,2-ジクロロエチレン 0.04㎎/L以下 <0.004 <0.004 <0.004 <0.004 <0.004 <0.004 <0.004 <0.004 <0.004 <0.004 <0.004 <0.004 <0.004 <0.004 <0.004 <0.004

14 1,1,1-トリクロロエタン 1㎎/L以下 <0.0005 <0.0005 <0.0005 <0.0005 <0.0005 <0.0005 <0.0005 <0.0005 <0.0005 <0.0005 <0.0005 <0.0005 <0.0005 <0.0005 <0.0005 <0.0005

15 1,1,2-トリクロロエタン 0.006㎎/L以下 <0.0006 <0.0006 <0.0006 <0.0006 <0.0006 <0.0006 <0.0006 <0.0006 <0.0006 <0.0006 <0.0006 <0.0006 <0.0006 <0.0006 <0.0006 <0.0006

16 トリクロロエチレン 0.01㎎/L以下 <0.001 <0.001 <0.001 <0.001 <0.001 <0.001 <0.001 <0.001 <0.001 <0.001 <0.001 <0.001 <0.001 <0.001 <0.001 <0.001

17 テトラクロロエチレン 0.01㎎/L以下 <0.0005 <0.0005 <0.0005 <0.0005 <0.0005 <0.0005 <0.0005 <0.0005 <0.0005 <0.0005 <0.0005 <0.0005 <0.0005 <0.0005 <0.0005 <0.0005

18 1,3-ジクロロプロペン 0.002㎎/L以下 <0.0002 <0.0002 <0.0002 <0.0002 <0.0002 <0.0002 <0.0002 <0.0002 <0.0002 <0.0002 <0.0002 <0.0002 <0.0002 <0.0002 <0.0002 <0.0002

19 チウラム 0.006㎎/L以下 <0.0006 <0.0006 <0.0006 <0.0006 <0.0006 <0.0006 <0.0006 <0.0006 <0.0006 <0.0006 <0.0006 <0.0006 <0.0006 <0.0006 <0.0006 <0.0006

20 シマジン 0.003㎎/L以下 <0.0003 <0.0003 <0.0003 <0.0003 <0.0003 <0.0003 <0.0003 <0.0003 <0.0003 <0.0003 <0.0003 <0.0003 <0.0003 <0.0003 <0.0003 <0.0003

21 チオベンカルブ 0.02㎎/L以下 <0.002 <0.002 <0.002 <0.002 <0.002 <0.002 <0.002 <0.002 <0.002 <0.002 <0.002 <0.002 <0.002 <0.002 <0.002 <0.002

22 ベンゼン 0.01㎎/L以下 <0.001 <0.001 <0.001 <0.001 <0.001 <0.001 <0.001 <0.001 <0.001 <0.001 <0.001 <0.001 <0.001 <0.001 <0.001 <0.001

23 セレン 0.01㎎/L以下 <0.002 <0.002 <0.002 <0.002 <0.002 <0.002 <0.002 <0.002 <0.002 <0.002 <0.002 <0.002 <0.002 <0.002 <0.002 <0.002

24 ふっ素 0.8㎎/L以下 0.09 <0.08 0.1 <0.08 <0.08 <0.08 0.1 0.13 0.08 <0.08 0.16 0.39 0.15 0.15 0.1 0.08

25 ほう素 1㎎/L以下 <0.1 <0.1 <0.1 <0.1 <0.1 <0.1 <0.1 <0.1 <0.1 <0.1 <0.1 0.1 <0.1 <0.1 <0.1 0.1

26 硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素 10mg/L以下 0.3 0.4 0.4 0.6 2.4 2.5 0.9 1.2 0.8 1.1 0.5 1.8 0.4 1 0.3 1.1

27 1,4-ジオキサン 0.05㎎/L以下 <0.005 <0.005 <0.005 <0.005 <0.005 <0.005 <0.005 <0.005 <0.005 <0.005 <0.005 <0.005 <0.005 <0.005 <0.005 <0.005

28 アルミニウム 0.39 0.04 0.4 0.02 0.19 0.02 0.41 0.08 0.25 0.03 0.58 0.02 0.95 0.06 0.58 0.03

29 銅 <0.01 <0.01 <0.01 <0.01 <0.01 <0.01 <0.01 <0.01 <0.01 <0.01 <0.01 <0.01 <0.01 <0.01 <0.01 <0.01

30 亜鉛 0.03㎎/L以下 0.007 0.005 0.008 0.006 0.006 0.008 0.005 0.005 0.008 0.011 0.008 0.01 0.009 0.009 0.009 0.006

31 鉄 0.29 0.05 0.31 0.04 0.07 0.01 0.21 0.05 0.2 0.04 0.58 0.14 0.97 0.28 0.38 0.03

採水場所 №1

東川（東川橋） 六反川（梅ノ木橋）

採水日

気温

水温

検査項目

鎌田川上流（みゆき橋） 鎌田川下流（南っ子橋） 亀沢川下流（鳥居坂橋） 貢川下流（長塚橋） 坊沢川下流（水辺公園横）亀沢川上流(宮沢橋)

№2 №4 №6 №8 №9 №10№3



令和５年度　河川水質検査結果（人の健康に関する環境基準）

R5.7.25 R6.1.29 R5.7.25 R6.1.29 R5.7.25 R6.1.29 R5.7.25 R6.1.29 R5.7.25 R6.1.29 R5.7.25 R6.1.29 R5.7.25 R6.1.29 R5.7.25 R6.1.29

31.5 5.0 31.2 4.2 20.2 -5.0 25.5 0.5 32.0 5.0 30.0 7.0 33.0 6.0 28.0 3.0

27.5 5.5 25.0 3.8 17.5 5.0 24.6 3.0 26.0 5.0 29.5 6.5 27.0 5.5 19.5 1.5

環境基準

1 カドミウム 0.003㎎/L以下 <0.0003 <0.0003 <0.0003 <0.0003 <0.0003 <0.0003 <0.0003 <0.0003 <0.0003 <0.0003 <0.0003 <0.0003 <0.0003 <0.0003 <0.0003 <0.0003

2 全シアン 検出されないこと <0.1 <0.1 <0.1 <0.1 <0.1 <0.1 <0.1 <0.1 <0.1 <0.1 <0.1 <0.1 <0.1 <0.1 <0.1 <0.1

3 鉛 0.01㎎/L以下 <0.005 <0.005 <0.005 <0.005 <0.005 <0.005 <0.005 <0.005 <0.005 <0.005 <0.005 <0.005 <0.005 <0.005 <0.005 <0.005

4 六価クロム 0.05㎎/L以下 <0.005 <0.005 <0.005 <0.005 <0.005 <0.005 <0.005 <0.005 <0.005 <0.005 <0.005 <0.005 <0.005 <0.005 <0.005 <0.005

5 砒素 0.01㎎/L以下 <0.005 <0.005 <0.005 <0.005 <0.005 <0.005 <0.005 <0.005 <0.005 <0.005 <0.005 <0.005 <0.005 <0.005 <0.005 <0.005

6 総水銀 0.0005㎎/L以下 <0.005 <0.005 <0.005 <0.005 <0.005 <0.005 <0.005 <0.005 <0.005 <0.005 <0.005 <0.005 <0.005 <0.005 <0.005 <0.005

7 アルキル水銀 検出されないこと <0.0005 <0.0005 <0.0005 <0.0005 <0.0005 <0.0005 <0.0005 <0.0005 <0.0005 <0.0005 <0.0005 <0.0005 <0.0005 <0.0005 <0.0005 <0.0005

8 ポリ塩化ビフェニル(PCB) 検出されないこと <0.0005 <0.0005 <0.0005 <0.0005 <0.0005 <0.0005 <0.0005 <0.0005 <0.0005 <0.0005 <0.0005 <0.0005 <0.0005 <0.0005 <0.0005 <0.0005

9 ジクロロメタン 0.02㎎/L以下 <0.005 <0.005 <0.005 <0.005 <0.005 <0.005 <0.005 <0.005 <0.005 <0.005 <0.005 <0.005 <0.005 <0.005 <0.005 <0.005

10 四塩化炭素 0.002㎎/L以下 <0.0002 <0.0002 <0.0002 <0.0002 <0.0002 <0.0002 <0.0002 <0.0002 <0.0002 <0.0002 <0.0002 <0.0002 <0.0002 <0.0002 <0.0002 <0.0002

11 1,2-ジクロロエタン 0.004㎎/L以下 <0.0004 <0.0004 <0.0004 <0.0004 <0.0004 <0.0004 <0.0004 <0.0004 <0.0004 <0.0004 <0.0004 <0.0004 <0.0004 <0.0004 <0.0004 <0.0004

12 1,1-ジクロロエチレン 0.1㎎/L以下 <0.002 <0.002 <0.002 <0.002 <0.002 <0.002 <0.002 <0.002 <0.002 <0.002 <0.002 <0.002 <0.002 <0.002 <0.002 <0.002

13 シス-1,2-ジクロロエチレン 0.04㎎/L以下 <0.004 <0.004 <0.004 <0.004 <0.004 <0.004 <0.004 <0.004 <0.004 <0.004 <0.004 <0.004 <0.004 <0.004 <0.004 <0.004

14 1,1,1-トリクロロエタン 1㎎/L以下 <0.0005 <0.0005 <0.0005 <0.0005 <0.0005 <0.0005 <0.0005 <0.0005 <0.0005 <0.0005 <0.0005 <0.0005 <0.0005 <0.0005 <0.0005 <0.0005

15 1,1,2-トリクロロエタン 0.006㎎/L以下 <0.0006 <0.0006 <0.0006 <0.0006 <0.0006 <0.0006 <0.0006 <0.0006 <0.0006 <0.0006 <0.0006 <0.0006 <0.0006 <0.0006 <0.0006 <0.0006

16 トリクロロエチレン 0.01㎎/L以下 <0.001 <0.001 <0.001 <0.001 <0.001 <0.001 <0.001 <0.001 <0.001 <0.001 <0.001 <0.001 <0.001 <0.001 <0.001 <0.001

17 テトラクロロエチレン 0.01㎎/L以下 <0.0005 <0.0005 <0.0005 <0.0005 <0.0005 <0.0005 <0.0005 <0.0005 <0.0005 <0.0005 <0.0005 <0.0005 <0.0005 <0.0005 <0.0005 <0.0005

18 1,3-ジクロロプロペン 0.002㎎/L以下 <0.0002 <0.0002 <0.0002 <0.0002 <0.0002 <0.0002 <0.0002 <0.0002 <0.0002 <0.0002 <0.0002 <0.0002 <0.0002 <0.0002 <0.0002 <0.0002

19 チウラム 0.006㎎/L以下 <0.0006 <0.0006 <0.0006 <0.0006 <0.0006 <0.0006 <0.0006 <0.0006 <0.0006 <0.0006 <0.0006 <0.0006 <0.0006 <0.0006 <0.0006 <0.0006

20 シマジン 0.003㎎/L以下 <0.0003 <0.0003 <0.0003 <0.0003 <0.0003 <0.0003 <0.0003 <0.0003 <0.0003 <0.0003 <0.0003 <0.0003 <0.0003 <0.0003 <0.0003 <0.0003

21 チオベンカルブ 0.02㎎/L以下 <0.002 <0.002 <0.002 <0.002 <0.002 <0.002 <0.002 <0.002 <0.002 <0.002 <0.002 <0.002 <0.002 <0.002 <0.002 <0.002

22 ベンゼン 0.01㎎/L以下 <0.001 <0.001 <0.001 <0.001 <0.001 <0.001 <0.001 <0.001 <0.001 <0.001 <0.001 <0.001 <0.001 <0.001 <0.001 <0.001

23 セレン 0.01㎎/L以下 <0.002 <0.002 <0.002 <0.002 <0.002 <0.002 <0.002 <0.002 <0.002 <0.002 <0.002 <0.002 <0.002 <0.002 <0.002 <0.002

24 ふっ素 0.8㎎/L以下 0.08 <0.08 0.08 0.08 <0.08 <0.08 0.09 0.08 0.08 0.08 0.13 0.29 0.13 0.12 0.09 <0.08

25 ほう素 1㎎/L以下 <0.1 <0.1 <0.1 <0.1 <0.1 0.1 <0.1 <0.1 <0.1 <0.1 <0.1 0.1 <0.1 <0.1 0.1 0.1

26 硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素 10mg/L以下 0.5 0.7 0.5 1.2 1.6 1.3 0.7 1.1 0.5 1.2 0.5 2.3 0.3 1.1 0.4 0.9

27 1,4-ジオキサン 0.05㎎/L以下 <0.005 <0.005 <0.005 <0.005 <0.005 <0.005 <0.005 <0.005 <0.005 <0.005 <0.005 <0.005 <0.005 <0.005 <0.005 <0.005

28 アルミニウム 0.63 0.2 1.1 0.03 0.14 0.02 0.23 0.02 0.69 0.79 0.51 0.05 0.85 0.06 0.63 0.02

29 銅 <0.01 <0.01 <0.01 <0.01 <0.01 <0.01 <0.01 <0.01 <0.01 <0.01 <0.01 <0.01 <0.01 <0.01 <0.01 <0.01

30 亜鉛 0.03㎎/L以下 0.003 0.006 0.005 0.008 0.003 0.005 0.003 0.003 0.006 0.006 0.006 0.011 0.006 0.007 0.004 0.005

31 鉄 0.32 0.17 0.65 0.03 0.1 0.02 0.11 0.02 0.37 0.12 0.42 0.15 0.71 0.26 0.51 0.03

№2 №4 №6 №8 №9 №10№3

鎌田川上流（みゆき橋） 鎌田川下流（南っ子橋） 亀沢川下流（鳥居坂橋） 貢川下流（長塚橋） 坊沢川下流（水辺公園横）亀沢川上流(宮沢橋)

採水場所 №1

東川（東川橋） 六反川（梅ノ木橋）

採水日

気温

水温

検査項目


